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KY300E开关柜红外像操显装置
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安全和注意事项
[bookmark: _1364986260][image: wps47A6]	 危险和警告
◆本装置只能由专业人士进行安装和维护。
◆对于因不遵守本手册的说明而引起的故障，厂家不承担任何责任。
[bookmark: _1364986273][image: wps47A6]  触电、燃烧和爆炸的危险
◆设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。
◆对设备进行任何操作前，应隔离电压输入和切断设备的工作电源。
◆要有一台可靠的电压检测设备来确认电压是否已切断。
◆在将设备通电前，应该将所有的机械部件恢复原位。
◆设备在使用中应该提供正确的额定电压。
◆在通电前应仔细检测所有的接线是否正确。


不注意这些预防措施就有可能会引起严重损害！
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[bookmark: _Toc3146]一、产品概述
[bookmark: _Toc269194608][bookmark: _Toc269194888]该系列开关柜智能操显装置是针对目前中压系统开关技术发展而开发设计的一种多功能智能化开关模拟综合动态指示装置，主要应用于电压等级为0.1～40.5KV的各种户内开关柜。产品集中指示一次回路模拟状态、手车位置、隔离刀位置、接地刀位置、开关状态、操作机构储能状态；带有高压带电指示、带电闭锁输出、自动加热除湿、实时数字显示温湿度值及加热器故障监测、超高温报警并强制停止加热、智能语音防误提示、红外人体感应、柜内电气接点在线测温、红外成像测温、RS485通讯接口以及仪表功能，简化了开关柜面板设计，美化了部局，完善了开关状态指示功能和安全性能的新型电气装置。目前该系列产品已广泛地应用于电力、化工、铁路、矿山、冶金、水泥等诸多行业。
[bookmark: _Toc12939][bookmark: _Toc269194893][bookmark: _Toc269194613]二、技术参数
[bookmark: _Toc410]2.1 装置技术参数
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]技术参数
	技术指标

	使用环境
	环境温度
	-10℃～+55℃（正常工作），

	
	环境湿度
	≤95%

	
	大气压力
	80～110kPa

	
	海拔高度
	≤2500米

	工作电源
	电    源
	AC85～265V/DC110～370V

	
	功    耗
	≤10W

	
	隔离耐压
	2kV

	
	电源跌落
	200ms

	绝缘性能

	抗电强度
	外壳与端子之间大于AC2000V

	
	绝缘性能
	外壳与端子之间大于100ΜΩ

	
	抗 震 性
	10～55～10Hz 2g  1min

	
	抗 干 扰
	符合GB/T17626.8-2006标准

	环境温湿度测量
	温度测量范围
	0℃～+100℃，±1℃

	
	湿度测量范围
	0～99%RH，±5%RH

	电气接点在线测温
	温度测量范围
	-25℃～+125℃，±1℃

	
	管理无线传感器数量
	≤24只  

	红外成像测温
	管理红外探头数量
	≤4只

	
	探头与主机连接线
	≤5米

	电力参数
	分相电流精度
	±0.5%

	
	分相电压精度
	±0.5%

	
	有功功率精度
	±0.5%

	
	无功功率精度
	±1.0%

	
	有功电能精度
	±0.5%

	
	无功电能精度
	±1.0%

	
	视在电能精度
	±0.5%

	
	电能脉冲输出
	脉冲输出接口  脉冲常数：3200

	
	计量电压
	三相三线3×100V，3×380V
三相四线3×57.7V , 3×220V

	
	基本电流（Ib）
	5A,特殊要求定货时需说明

	通讯方式
	通讯接口
	RS485接口

	
	通讯协议
	Modbus协议 仪表功能自适应DLT645规约

	
	波特率
	1200bps（默认）,2400 bps,4800 bps,9600 bps

	
	数据格式
	8个数据位、1个停止位、无校验

	数据保存时间
	响应时间
	≤4s

	
	保存时间
	≥10年

	安装方式
	嵌入式安装


[bookmark: _Toc13211]三、装置面板功能图
[image: HS103面膜图]

图1、面板功能说明图
	序号
	中文说明
	序号
	中文说明

	1
	温湿度数显面板
	15
	照明键

	2
	加热器A指示灯
	16
	远方\就地转换开关

	3
	加热器B指示灯
	17
	储能控制开关

	4
	排风A指示灯
	18
	合\分闸转换开关

	5
	排风B指示灯
	19
	已储能指示灯

	6
	断路器合指示
	20
	语音防误提示

	7
	断路器分指示
	21
	验电孔

	8
	接地刀闸合指示
	22
	高压带电显示指示灯

	9
	接地刀闸分指示
	23
	验电指示灯

	10
	手车试验位置指示
	24
	闭锁解除指示灯

	11
	手车工作位置指示
	25
	加热断线指示灯

	12
	设置键
	26
	红外接收口

	13
	下调键 
	27
	红外发射口

	14
	上调键
	
	



[bookmark: _Toc4614]四、装置功能注释
[bookmark: _Toc447636298][bookmark: _Toc14880]4.1  开关柜状态模拟显示
⑴断路器分、合闸指示：
断路器合闸时，红色模拟条 6 发光
断路器分闸时，绿色模拟条 7 发光
⑵手车工作位置和试验位置：
手车位于工作位置时，红色模拟条 11 发光
手车位于实验位置时，绿色模拟条 10 发光
(注:手车处于工作位置和实验位置之间时，指示灯均为不发光)
⑶接地刀指示：
当接地刀处于分闸状态时,绿色模拟条 9 发光
当接地刀处于合闸状态时,红色模拟条 8 发光
⑷储能：
当已储能时,储能指示灯 19 发光
当未储能时,储能指示灯 19 不发光
[bookmark: _Toc17199][bookmark: _Toc447636299]4.2  防误语音提示
⑴当接地刀处于分闸状态、断路器处于合闸状态，误将手车从试验位置推至
工作位置时，防误语音提示“请分断路器”同时模拟条10、11、7、8、9闪烁。
  ⑵当接地刀处于合闸状态、断路器处于分闸状态，误将手车从试验位置推至工作位置时，防误语音提示＂请分接地刀＂，同时模拟条10、11、6、7、9闪烁。
⑶当接地刀处于合闸状态、断路器(负荷开关、接触器)处于合闸状态，误将手车从试验位置推至工作位置时，防误语音提示“请分断路器，请分接地刀”，同时模拟条10、11、7、9闪烁。
注：三条语音提示内容主要针对手车式断路器柜。
[bookmark: _Toc447636300][bookmark: _Toc414]4.3  分合闸操作功能
开关柜智能操显装置可按客户实际需求配置最多不超过三只转换开关，也可根据客户实际需要改为相应的按钮，可实现以下操作：
1）分合闸操作；2）储能操作；3）远方/就地操作；4）照明操作。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Toc447636301][bookmark: _Toc24683]4.4  加热除湿及排风控制功能
  4.4.1 出厂默认：温度上限 +15℃，  下限 +5℃；
            湿度上限90%RH，  下限75%RH； 
            排风上限+40℃，   下限+30℃；
  4.4.2 加热启动：当传感器测得的环境温度低于设定的温度下限　
值，或者测得的湿度值大于设定的湿度上限值时启动加热。
4.4.3  加热停止：
a)当传感器测得的环境温度高于设定的温度上限值或测得
的湿度低于设定的湿度下限值时，停止加热；
b)当传感器测得的环境温度超过+40℃时无条件停止加热，　
防止过热损伤。
4.4.4 排风启动：当传感器测得的环境温度高于设定排风上限时，
启动排风，低于排风下限时，停止排风。
[bookmark: _Toc447636302][bookmark: _Toc16617]4.5  高压带电显示及闭锁功能
   LED启辉电压（kV）：额定相电压×(0.15-0.65)
   闭锁启控电压（kV）：额定相电压×0.65
   当三相高压同时不带电的状态下，闭锁触点输出闭合，同时解锁指示的红灯  
   亮。否则闭锁有效，同时启动闭锁无源触点输出。  
注：接入电容式高压带电传感器（其输出短路电流不低于220μA±10%）。
4.6  红外成像测温功能
4.6.1 红外成像温度传感器
     红外成像温度传感器用于测量高压带电物体表面或接点处的温度，如高压开关柜内的裸露触点、母线连接处、户外刀闸及变压器等的运行温度。红外成像温度传感器是由红外温度传感器、信号调理放大、逻辑控制电路、无线调制接口等组成（如下图所示）。红外成像传感器将采集到的温度信号通过RS485发送到红外成像测温主机。



	红外温度传感器原理结构图

	[image: F:\Work\说明书\红外测温\图片\红外传感器原理结构图.png红外传感器原理结构图]

	红外成像传感器

	[image: ]


技术参数：
	红外温度传感器技术参数

	温度测量范围
	-40℃～+300℃

	测量分辨率
	0.1℃

	测量精度
	±3℃（中心区域，0~100℃）

	刷新率
	1s

	成像分辨率
	32X24PX

	通讯接口
	RS485

	校验
	无需校验

	视场角
	35°x55°

	反射率
	0.1~0.95（可调）

	测量距离
	＜1米



[image: ]4.6.2 红外成像加无线测温系统典型组网方式
备注：此图为典型的组网方式，实际应用中根据项目情况可能有所改变
[bookmark: _Toc384843139][bookmark: _Toc1840][bookmark: _Toc447636304]4.7  无线测温功能
装置可以同时测量多路电气接点温度，当测量温度大于告警值时，装置输出告警信号。每台操显装置标配3~9点测温(最大可以接收24个测量点温度)。
电气接点在线测温系统由开关柜智能操控装置、接点测温传感器、测温接收模块（已组装在操控装置里）以及台管理软件（非标配）组成。
4.7.1 无线温度传感器
无线温度传感器用于测量高压带电物体表面或接点处的温度，如高压开关柜内的裸露触点、母线连接处、户外刀闸及变压器等的运行温度。无线温度传感器是由温度传感器、信号调理放大、逻辑控制电路、无线调制接口等组成（如下图所示）。传感器将采集到的温度信号通过无线网络发送到接收主机。

	无线温度传感器原理结构图

	[image: 温度传感器原理]


主要功能：
	主要功能
	功能介绍

	温度检测功能
	实时检测被测部位的当前温度

	供电电压自检功能
	实时检测传感器自身的供电电压值

	所检测到的数据全部通过无线上传到接收主机


无线温度传感器种类：
	传感器类型
	参数介绍

	无线温度传感器（有源）
	[image: ]



	
	参数
	温度测量范围：-25～+125℃

	
	
	测量精度：±1℃

	
	
	温度采样频率：默认5分钟

	
	
	无线频率：2.4GHz

	
	
	无线传输距离：≤10米

	
	
	电池使用寿命：3年

	
	
	安装方式：捆绑式

	
	
	外形尺寸：主体尺寸：38mm*35mm*24mm，表带总长：385mm

	
	安装方法
	第一步：传感器配对好智能操显装置主机和高压开关柜。

	
	
	第二步：该面柜子的传感器配对测温部位。

	
	
	第三步：打开传感器开关，并捆绑于相应的测温部位。

	
	
	第四步：如果传感器的探头是带线引出型，用线顶端的探头捆绑于测温部位。

	传感器类型
	参数介绍

	无线温度传感器（无源）
	[image: ]



传感器结构：
①硅胶表带  ：模块主体
②取电合金片：用于感应取电
③传感器温度探头 ：贴紧被测温部位，检测测温部位温度

	
	参数
	温度测量范围：-25～+125℃

	
	
	测量精度：±1℃

	
	
	温度采样频率：默认10秒

	
	
	无线频率：2.4GHz

	
	
	无线传输距离：≤10米

	
	
	工作电源：感应取电

	
	
	启动电流：>8A（满足国家能源行业标准NB/T 42086-2016规定的启动电流 : 不大于0.05倍一次额定电流（大于400A）或20A）

	
	
	安装方式：捆绑式

	
	
	主体尺寸：46mm*35mm*21mm，表带总长：380mm

	
	安装部位
	移开式高压开关柜：母排， 静触头，电缆搭接等部位。

	
	
	固定式高压开关柜：母排， 隔离刀闸，电缆搭接等部位。

	
	安装
	第一步：预计安装部位长度，把取电合金片对折1到2次。
[image: ]

	无线温度传感器（无源）
	
	[image: ]第二步：把折好的取电片插入传感器。



	
	
	第三步：将模块缠绕在取电部位（电流主路），并拉紧折叠两侧的合金片，然后把尾部反折过来，压紧。


	
	
	第四步：用硅胶表带包住取电片，并绑紧。模块紧贴被测部位

安装完整如下图：
[image: ]

	传感器类型
	参数介绍

	






微型无源无线温度传感器（表带式）

	[image: ]



传感器结构：
1 硅胶表带：模块主体
2 后盖片：感应温度
3 取电合金片：用于感应取电

	
	参数
	温度测量范围：-25～+125℃

	
	
	测量精度：±1℃

	
	
	温度采样频率：默认最低20秒（可定制）

	
	
	无线频率：2.4GHz

	
	
	无线传输距离：≤10米

	
	
	工作电源：感应取电

	
	
	启动电流：>5A（满足国家能源行业标准NB/T 42086-2016规定的启动电流 : 不大于0.05倍一次额定电流（大于400A）或20A）

	
	
	安装方式：捆绑式

	
	
	主体尺寸：35mm*21mm*15mm（表带总长390mm）

	
	安装部位
	移开式高压开关柜：母排， 静触头，电缆搭接等部位。
低压柜：出线桩头、断路器进出线端。

	
	
	固定式高压开关柜：母排， 隔离刀闸，电缆搭接等部位。

	
	
	低压开关柜：空开进线、出线、电缆出线等部位。

	
	安装
	第一步：预计安装部位长度，取合适长度穿过模块。
[image: ]

	
	
	第二步：将模块缠绕在取电部位（电流主路），让取电片
[image: ]重叠后，用表带包住取电片并绑紧，模贴紧被测部位。

	传感器类型
	参数介绍

	






微型无源无线温度传感器
	[image: ]






传感器结构：
①取电合金片：用于感应取电
②后盖片：感应温度 
③软硅胶：加深连接强度 
④连接头：连接取单片双头
⑤螺丝：固定取电片

	
	参数
	温度测量范围：-25～+125℃

	
	
	测量精度：±1℃

	
	
	温度采样频率：默认最低20秒（可定制）

	
	
	无线频率：433MHz

	
	
	无线传输距离：≤200米（空旷距离）

	
	
	工作电源：感应取电

	
	
	启动电流：>5A（满足国家能源行业标准NB/T 42086-2016规定的启动电流 : 不大于0.05倍一次额定电流（大于400A）或20A）

	
	
	安装方式：捆绑式

	
	
	主体尺寸：26mm*22.5mm*10mm

	
	安装部位
	移开式高压开关柜：母排， 静触头，电缆搭接等部位。
低压柜：出线桩头、断路器进出线端。

	
	
	固定式高压开关柜：母排， 隔离刀闸，电缆搭接等部位。

	
	
	低压开关柜：空开进线、出线、电缆出线等部位。

	
	安装
	第一步：预计安装部位长度，取合适长度穿过模块；把取电片跟软硅胶插入传感器（软硅胶有波纹的一面朝下跟感应温度位置一致）
[image: ]


	
	
	第二步：将模块缠绕在取电部位（电流主路）让测温点位接触到要测温部位，并拉紧两侧的合金片；然后把两头到卡扣底下重叠。用内六角拧紧螺丝。
[image: ]            


	
	
	[image: ]安装完整如下图：







4.7.2 后台监控软件（注：该软件需单独定购）
[image: ]
后台监控软件主要包括主监控中心界面、参数设置、温度数据查询、告警以及温度值实时曲线和历史曲线。主要功能如下：

◆ 电气监控系统分布图
    在显示界面可以显示一次系统模拟图。
◆ 温度监测：
    在监控系统上集中显示被测各点的温度值。
◆ 报警功能：
    实际测量到的参数值超过报警值时进行声光报警，并带有语音报警功能（需后台带音响）。
◆ 故障显示：
    被测设备温度点的位置非正常工作时显示故障。
◆ 数据库功能：
    存储所有被测点的各个时刻的温度值，以便进行数据查询与历史曲线显示。
◆ 权限管理：
     可进行权限设置。运行数据的设定、修改等需经有使用权限的系统操作人员操作方生效。
[bookmark: _Toc8648]4.8 电力参数测量功能
该装置是一款集成了三相多功能电力仪表功能的高压开关柜智能操显装置、该装置可以精确地测量正向、反向有功电能、无功电能以及视在电能，并可显示当前各相电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、合相有功、无功、视在功率等参数。全部性能指标符合GB/T 17883《0.2S级和0.5S级静止式交流有功电能表》和DL/T 614《多功能电能表》标准对多功能电能表的各项技术要求，本系列产品具有百年日历时钟、RS485通讯接口,其性能稳定、精确度高、操作方便，是适应电能管理现代化的理想计量器具 。
4.8.1 测量
该装置提供全方位的测量功能，可以充分满足高压或低压三相电力网络中的对电力参数测量的要求，仪表提供的测量参数如下表：
	测量参数
	显 示
	通 讯

	变量有效值

	电  压
	相电压和线电压
	一次值
	二次值

	电  流
	单相和中性线
	一次值
	二次值

	有功功率
	单相和总和
	一次值
	二次值

	无功功率
	单相和总和
	一次值
	二次值

	视在功率
	单相和总和
	一次值
	二次值

	功率因数
	单相和总和
	二次值
	一次值

	频 率
	
	一次值
	一次值

	电  能

	有功电能
	总、正、反
	一次值、二次值
	二次值

	无功电能
	总、正、反
	一次值、二次值
	二次值

	视在电能
	总
	一次值、二次值
	二次值


[bookmark: _Toc287605169][bookmark: _Toc266259784][bookmark: _Toc287605029][bookmark: _Toc287607948][bookmark: _Toc325641382]4.8.2  电压测量
该装置在测量电压低于400V的时候可以直接接入而不需外接PT,超过400V的时候必须外接PT,当采用外部PT时，应注意PT的线性度和精度等级，否则会影响仪表的整体测量精度。
[bookmark: _Toc266259785][bookmark: _Toc325641383][bookmark: _Toc287605170][bookmark: _Toc287605030][bookmark: _Toc287607949]4.8.3  电流测量
该装置电流测量通道的过载能力一般为额定测量电流的1.3倍，用户在进行设计时应注意，防止内部测量回路饱和，造成测量不准确。
[bookmark: _Toc325641384][bookmark: _Toc287605171][bookmark: _Toc287605031][bookmark: _Toc266259786][bookmark: _Toc287607950]4.8.4  有功功率
   计算三相有功功率Pa,Pb,Pc以及总有功功率。
[bookmark: _Toc287605032][bookmark: _Toc266259787][bookmark: _Toc287605172][bookmark: _Toc287607951][bookmark: _Toc325641385]4.8.5  无功功率
计算三相无功功率Qa,Qb,Qc以及总无功功率。有功和无功功率是有符号的变量，用户在查询有功功率和无功功率的时候需对此注意。
	注      意！

	用户在接线时，应注意电压、电流的相序对应关系，否则会造成计算数据错误，而且应注意CT的同名端接线关系，否则会造成功率计算数据为负。


4.8.6 视在功率
   计算三相视在功率Sa,Sb,Sc以及总视在功率。
4.8.7 功率因数
该装置可以测量各相功率因数以及总功率因数，测量范围从：-1.00 ～ +1.00，与功率数据一样，接线的对应关系以及CT同名端关系都会影响功率因数的实际计算值。
[bookmark: _Toc266259789][bookmark: _Toc325641386][bookmark: _Toc287605033][bookmark: _Toc287607952][bookmark: _Toc287605173]4.8.8 频率
[bookmark: _Toc287605174][bookmark: _Toc287607953][bookmark: _Toc287605034][bookmark: _Toc325641387]该装置工作于不同的测量模式时，频率测量的采集通道也是不相同的，在三角形模式下装置默认是通过AB线电压通道测量频率；在其它模式下，该装置是通过A相电压通道测量频率的，如果A相缺相，则取B，如果A,B同时缺相，则取C。
4.8.9 电能计量功能
计量类别：总有功电能、正向有功电能、反向有功电能
总无功电能、正向无功电能、反向无功电能
总视在电能
[bookmark: _Toc12566][bookmark: _Toc23468]4.9 通讯功能
 装置配有标准的RS485通讯接口（Modbus协议，波特率分为1200bps（默认）、2400bps、4800bps、9600bps可选）；
5、 [bookmark: _Toc23336]显示与参数设置  
 5.1显示界面 
[image: ]     [image: ]     [image: ]  
    温湿度显示           无线测温点显示            电压显示       
[image: ]      [image: ]      [image: ]
电流/频率显示         有功功率显示           无功功率显示 
[image: ][image: ][image: ] 
  视在功率显示           功率因数显示            时钟显示



[image: ]      [image: ]       [image: ] 
有功电能显示           无功电能显示           视在电能显示    
[image: ]
成像画面显示
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5.2参数查看界面
操显参数
温度上限: 00015 ℃
温度下限: 00005 ℃
湿度上限: 00085％RH
湿度下限: 00075％RH
排风上限: 00040 ℃
排风下限: 00030 ℃
排风B复用:
复用上限:  00050
复用上限:  00050





















基本参数
地址     001
波特率   1200 bps 
校验位   无校验
循显时间  005 s
外设接口  无
地址2    001
波特率2  1200 bps
无线类型 常规2.4G 



























主菜单
参数查看
用户设置
SOE 记录
加热开关
厂家设置
带电自检
版本: V10

























设置
上调

下调






上调
下调

测温参数
预警值:
    060 ℃
告警值:
    090 ℃





























照明



                 按“照明”键回到主界面
5.3用户设置界面


输入密码:
0004



























输入密码:
0000

























主菜单
参数查看
用户设置
SOE 记录
加热开关
厂家设置
带电自检
版本: V10





























下调
设置
上调


                                                  按“上调”“下
调”键  调”键调整密码
值

 
设置

按“设置”
键确认    用户设置
基本参数
温控参数
触点参数
时钟校准
电表设置
无线测温
NB网参数
红外成像
其它参数



















基本参数
地  址:   001
波特率:   1200 bps
校验位:   无校验
循显时间:  005 S
外设接口:  无
地址2:    001
波特率2:  1200 bps
                      

















                    
                       
                      
设置


 
                            
                             
                             
                           
用户设置
基本参数
温控参数
触点参数
时钟校准
电表设置
无线测温
NB网参数
红外成像
其它参数



















     温控参数
温度上限:  015℃
温度下限:  005℃
湿度上限:  085％RH
温度下限:  075％RH
排风上限:  040℃
排风下限:  030℃
预警值:    060℃
告警值:    090℃











用户设置
基本参数
温控参数
触点参数
时钟校准
电表设置
无线测温
NB网参数
红外成像
其它参数




















	  按“上调”“下调”
键调整温控参数
上调

下调
设置

                                  设置
照明


按“设置”键确定
，再按“照明”键
回到主界面
设置


触点参数
组   名: 第一组
位   置: 上触头
A    相:   开
B    相:   开
C    相:   开

















用户设置
基本参数
温控参数
触点参数
时钟校准
电表设置
无线测温
NB网参数
红外成像
其它参数



















时钟校准
年:  2019
月:  10
日:  01
时:  03
分:  11
秒:  58
写入: 确定





















                                                            按“上调”“下调”
键调整触点参数
上调
设置
下调


           
用户设置
基本参数
温控参数
触点参数
时钟校准
电表设置
无线测温
NB网参数
红外成像
其它参数



















电表设置
PT  值:    0001
CT  值:    0001
接线方式:  3相4线
起动电流： 0030mA
有功底度： 0000
无功底度： 0000
电量归零： 不归零
SOE清空： 不清空 



















用户设置
基本参数
温控参数
触点参数
时钟校准
电表设置
无线测温
NB网参数
红外成像
其它参数




















                                 按“上调”“下
                                       调“ 键设置电表
                                                         
下调
上调
设置

照明
设置


	      按“设置”键确
定，再按“照明”
键回到主界面
	设置


	 按“上调”“下调”用户设置
基本参数
温控参数
触点参数
时钟校准
电表设置
无线测温
NB网参数
红外成像
其它参数



















NB网参数
IP地址-1:   000
IP地址-2:   000
IP地址-3:   000
IP地址-4:   000
端 口 号:   00000
设备地址1:  0000
设备地址2:  0000
设备地址3:  0000
间隔时间:   0000S



















无线测温
模块类型：常规2.4G
订单号-1： 019
订单号-2： 007
订单号-3： 001
组 地 址： 001
接收地址： 001
协议类型： 规约-A
重起时间： 060 H



















键设置无线测温

上调        
下调
设置

	                                                                 
                                                        设置
照明


按“设置”键确定，        
	   再按“照明”键
	   回到主界面


用户设置
基本参数
温控参数
触点参数
时钟校准
电表设置
无线测温
NB网参数
红外成像
其它参数



















红外成像
探头个数:   1
探头选择:   探头-1
探头地址1:  0000
探头地址2:  0000
探头地址3:  0000
采样间隔 :  0005S
读写地址 :  读地址
报警定值:  50.00℃ 
上限定值:  50.00℃




















             
按“上调”“下调” 	
	键设置NB网参数
设置
下调
上调

设置
照明


按“设置”键确定，再按
“照明”键回到主界面

         上调

            按“上调”“下调”下调

键设置探头地址，设置

再按“设置”键
确定

                                                              
用户设置
基本参数
温控参数
触点参数
时钟校准
电表设置
无线测温
NB网参数
红外成像
其它参数



















红外成像
下限定值:  20.00℃
报警延时 : 0010ms
安装位置1: PT
安装位置2: 母排
安装位置3: 电缆1
安装位置4: 电缆2




















其它参数
排风B复用:  排风B
复用 上限 :  050
复用 下限 :  050
红外 语音 :  打 开



















                                                        按“上调”“下调”
设置红外成像
设置
下调
上调

设置
照明


按“设置”键确定，
再按“照明”键回
到主界面

	上调
下调

           按“上调”“下	
	调”键设置参数	
            按“设置”键确定                               设置

5.4加热开关界面主菜单
参数查看
用户设置
SOE 记录
加热开关
厂家设置
带电自检
版本: V10


























加热开关
打开    关闭





























设置






                                         
                   按“上调”“下调”                             上调

                                                      键设置加热开关                                         下调

                                                                       设置

                              按“设置”键确定照明


按“照明”键回到主界面












5.5带电自检界面带电自检
打开    关闭


























主菜单
参数查看
用户设置
SOE 记录
加热开关
厂家设置
带电自检
版本: V10





























设置







    

[bookmark: _Toc21957]六、开孔尺寸与接线图
   
	装置开孔尺寸:220*165mm

	[image: ]
安装方式：嵌入式安装

	温湿度传感器外形尺寸（单位：mm）

	[image: ] 
安装方式：35mm导轨安装

	端子接线图

	[image: ]
	1、装置供电电源为17、18端子，接入电压为AC85～265V或DC110～370V。
2、一次回路模拟显示部分端子为：7-14，所有开关量均为无源接点输入。
3、31-36为电流接线端子；37-40为电压接线端子。
4、其它按装置端子接线图接好并校对正确后，方可接通工作电源。
5、以上为装置标准端子定义，实际端子定义也可根据用户要求作相应调整。



[bookmark: _Toc31310]七、功能检测方法
	测试项
	检测方法

	装置加电测试
	给装置上电瞬间，面板上所有模拟指示灯、已储能灯、加热A灯、加热B灯，排风A灯和排风B灯，同时亮2秒，然后进入正常运行状态。

	一次回路模拟显示部分测试
	装置在通电正常后，可以用一根短接线，将一端接公共端14，另一端分别接到对应的状态显示位置，观察对应的一次回路模拟显示灯是否正常显示即可。

	温湿度检测及继电器控制部分测试
	1、 接入配套的温湿度传感器，数码管上显示对应的温度和湿度测量值。
2、 快速测试装置所有继电器能否正常工作方法：同时按“上调”键和“照明”键，此时，进入继电器测试模式。然后依次按“下调”键，则对应继电器输出。测试完成后，给装置重新上电即可。 

	高压带电指示部分测试
	1、装置高压带电指示部分端子从带电传感器上接入测试时，当耐压测试仪输入高压达到额定电压的65%以上时，高压带电全部或对应相红色指示灯亮，闭锁解除绿色指示灯不亮，电磁闭锁输出断开，电磁锁断电。
2、装置高压带电指示部分端子是从AC220V调压器输出接入逐相测试时，当输入电压达到10-30V(注意输入电压最大不能超过50V，否则会造成装置损坏）时，高压带电对应相红色指示灯亮，闭锁解除绿色指示灯不亮，电磁闭锁输出断开，电磁闭锁断电。

	无线测温功能部分测试
	1、 把无线温度传感器上的开关打开（有源）。
2、 5分钟内温度数据全部显示。

	电力参数测量功能测试
	1、 将电流电压端子接入标准源。
2、 查看装置显示的电力参数是否在误差范围之内。


注意：在对开关柜一次系统做耐压试验时，如试验电压超过额定电压，请将本装置1、2、3、4号端子拔出并短接。
[bookmark: _Toc16843]八、常见故障说明
	功能区
	常见故障现象
	判断和排除方法

	装置显示
	装置通电后无任何显示
	1、 检查装置背面的电源开关是否处于开的位置。
2、用万用表测量装置背面端子17、18有无正常工作电压。

	一次回路模拟显示
	装置试验/工作位置、接地刀、储能指示灯无相应显示。
	1、检查装置背面端子7-14是否接入插紧。
2、分别检查开关量输入对应端子7-13与公共端14是否处于无源导通的状态和用导线短接输入端子与公共端短接。

	温湿度
显示及
控制
	温湿度无显示
	1、检查温湿度传感器及传感器线是否插好，端子是否松脱。
2、使用替换法，把其它装置上正常的温湿度传感器和传感器线装到本装置上，查看温湿度显示是否正常。

	
	1)装置加热指示灯和排风指示灯常亮，加热器处于长加热状态，排风处于长排风状态
	1、观察显示屏是否人为误进入的继电器测试模式，如果误进入了，则给装置重装上电即可。
2、查看装置的温湿度测量值是否达到加热和排风条件。
3、进入的继电器测试模式，测试相应继电器是否正常。

	
	2)装置加热指示灯亮时，加热器不加热，断线指示灯亮。
	1、拔掉相应加热器端子，用万用表的通断档，测量加热输出继电器是否闭合。如果闭合正常，则需检查外部加热器电路。

	高压带电指示
	1、一次高压带电时高压带电指示灯亮缺相或亮度特暗。
2、一次高压带电时闭锁解除指示灯仍亮或闪烁。
	检查装置高压带电端子接线是否正确可靠；用万用表交流当测量装置端子A、B、C相与接地之间是否有电压，电压一般为10-60V（根据带电传感器不同而定）；如测量电压偏低检查带电传感器的性能参数是否按规定配置，是否符合装置对其要求。

	触点温度
	1、所有触点温度都无显示
	1、无线温度传感器与操显装置之间是否超出距离范围。
2、查看无线温度传感器的开关是否已经打开（有源）。
3、查看模块是否安装在电流回路的主路上。（无源）
4、查看高压开关柜是否已带负载，电流是否>8A（无源）。
5、查看无线温度传感器的编号与操控装置的编号是否一致。
6、查看操显装置上设置模块地址是否与装置上编号一致。

	
	2、个别触点温度无显示
	1、查看无线温度传感器的开关是否已经打开。（有源）
2、查看无线温度传感器的编号与操控装置的编号是否一致。
3、重新开关无线温度传感器开关。（有源）
4、查看模块是否安装在电流回路的主路上。（无源）
5、查看该相电流是否>8A（无源）。

	电力参数
	测量数据不准确
	1、详见本说明书第4.7章节“电力参数测量功能”

	通讯
	通讯连接不上
	1、通讯接线端子是否接线插紧。
2、通讯数据线A、B是否接反。
3、通讯协议使用是否正确。
4、接收设备的波特率是否设置正确。
5、接收设备上设置的通讯地址是否与装置标明的一致。
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